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Hochwasserstdnde
[mHN]

] W5 123,85
! HWID = 12395
T HW25 = 124,15
I HWSO = 124,30
1 HWIDD = 12455
!
1
1
]
]

Strang 2.0

ey

Atusse
Sammgte

Stotions—Nr.: V-5-38
Station 450.57
Sprungstiick (vgl. Anl. B.2)

ER
Stations—Nr.: V-S-40

Station 454.57
Inspektionsrohr (vgl. Anl. 8.3)

Unterdruckstation

Stations=Nr.: V-
Station 689.90
nspektionsronr (3 . 83)

Stotion 689.47 9L,

Sprunghohs f5om

5 'idies
B
Stilgelegt
e er Pie

<

Stations—Nr.: V-S—54a

Hochwasserstdnde
[mHN]

Strang 1.0

Ko 51
i
S &

HWS = 124,10
HW10 24,20
HW25 = 124,40
HW50 124,55
HW100 = 124,80

Station 555.08
Inspektionsrohir

Stations—Nr.: V-S-48

(vgl. Anl. 8.3)

Stations—Nr.: V-H-03
Station 810.69
Inspektionsrohr (vgl. Anl. 8.3
0

s
ey
s
e

1.BA

2 BA Baugrenze

(vgl._Anl. 6.6)

Goragen
Nttt
Wma

Legende

Bestand
MW-Kanal
RW-Kanal
Trinkwasserleitung
Gasleitung
Femmeldekabel
— EVKabel
——— EV-Freleltung
Flursticksnummer
Flursticksgrenze
_ Planung
I Sy S—
H ooy
5 re-wo oz, son 11 G 100)
£ T Unterdnuckieitungen

 w—
vty
Sy
frticen

— —— —— — Ablaufkanal Kiranlage
Trinkwasserleftung
Kabelrasse EV-Zufiihrung fir KA, Unterdruckstation

Kabeltrasse FM-Zufiinrung fir KA, Unterdruckstation

Die Lage des unterirdischen Kabel- und
leitungsbestandes wurde nach Angaben
der Versorgungsunternehmen eingetragen.
Fiir die Genaigkeit (Lage- und Tiefe) und
Vollstandigkeit wird durch Fichtner W& T
keine Garantie ibernommen.

Die Angaben entbinden den Baubetrieb nicht
vom Einholen der Schachtscheine und allen
weiteren Mafinahmen, wie Suchschachtungen
vor Aufgrabungen zum unfassenden Schutz
des unterirdischen Bestandes an Kanalen,
Leitungen, Kabeln und Bauwerken.

Hihensystem: HN

Zur Austiibrung freigegeben

Baukerr_Datu. i — Baiiea_stum [ —
Datenquellen
- st Vernessug, Dson:
e
d
;
T oo {2
< FICHTNER
3 WATER & TRANSPORTATION

o
Bauobjekt Abwasserentsorgung Hof Anlage N Plan tir
3 32
\ Geverk 1. Bauabschnitt - Kldranlage, Unter-
piQ ans ~ druckstation und Enfwésserung
[ Salbitzer Strafe Hefstab 1:500
Lo i Pannnat:  Lageplan Salbitzer Strafle - Ost e smame
\ Stations_Nr SVLEL45 Leistungsphase. - Ausfiihrungsplanung Pugianad  Aaetim?
Station 525.11 o pe— o |
aont b Sprungstiick (vgl. Anl. 8.2, Abwasserverband FICHTNER
J Sgie 2o Hachwdsserstinde o “Unfere Dallnifz" Vater & Tramsgortaton G - v |w
N = [mHN] 7 T S S
O oy f oo T i [ o
-\ i 5§ = 12440 P E—
/ Ty 7 Gasam HWO. = 124,95 o gt [ W2 [
RPN




\

ot L

}\ o Legende
c —
o < Bestand
‘Stations—Nr * V-5—31 2 o
galbitzer Stralte Er, A\ g —
spetarrote (s An. 83 & Raral
Strang 2.0 - 1 e ovassetun
Stra 0 o s\ \ W 12 Tonvassertung
- e, iR ol e Gasleftung
Stton 3740 Ston 163,32 \ 3 = f—
Sprungetick (val. Anl. 8.2) v 1a |l \ g b
. e o s Gt . \ - -2 e
Ston 5331 ] T Wk o PR e N T ) e < [PV
i D B ) o Fusticksnummer Hehensystem: HN
- dom — Flurstiicksgrenze
i) N amsunee ; 3 = ‘ - \\ I AN
et T k% 9% ) ion X - Oen: Suisbing_Gukn:
—;?r(tj 4 i epstonseny (ol Ar A3) \ Planung -
=il 2==EF TN [ R | S e A Baugrenze Tng +
> s 02 1 R e P j

Stotionsr; V-5-02 Stotionr - V-5-04
Station 1200 Saion 25.00
Sorun Sprungstick (v

R 2 | [:’E’:;::M”

g

[H
). Anl. 8.2} = .2 / : ” .
g Sotors-Hc- V=514 o
it aon 755

T o i fo
e B FICHTNER
- WATER 8 TRANSPORTATION
s Hinuise e Abwasserentsorgung Hof Anisgetir [ Panie
i 3 33
B Die Lage des unterirdischen Kabel- und Gawark: 1 Bauabschnitt - Kldranlage, Unter-
tafungsbest: rde. sher druckstation und Entwasserung . 1os00
Fiir die Genauigkeit (Lage- und Tiefe} und Salbitzer Strafie
.a\a Vellstandghelt wird dorch Fihiner WET sunwmat, Lageplan Salbitzer Strafe - est o
Stations—Nr: V-S-11 Staton 64.21 vom Einholen der Schachtscheine und allen Lestngeghese, Ausfihrungsplanung it -
St e35 e M v Socscractunge T
Sprungstiick_ It ox vor 2um umfassenden Schutz Abwasserverband FICHTNER
figp Gos terdchen Bestandes o Kaien, A
Fe Leingen, Kabel und Baveeren iy e il
s & o v |v
e et o | Wl (N
Ty o




